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Soustava napé&ti: 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN—-C-S
Ochrana proti Grazu el. proudem:

normalni ochrana — automatickym odpojenim od zdroje

dle CSN 332000—4—41ed3 (odst.411)

dopln&nd ochrana — dopl¥ujict ochranné pospojovani (koupelny—
odst.415.2) a proudovymi chranigi 30mA (odst.415.1)
objektu provedeno ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

objektu provedena ochrana proti prepéti.
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